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Préambule

Les présentes conditions particuliéres relatives aux raccordements supplémentaires sont
complémentaires aux "Conditions générales relatives au raccordement, & |'utilisation du réseau et
a l'approvisionnement en énergie électrique™ (CG) en vigueur.

Les raccordements principaux en basse et en moyenne tension sont traités dans les conditions
particuliéres y relatives.

Les conditions générales, les conditions particulieres ainsi que les tarifs en vigueur sont en tout
temps a disposition des clients. Ces documents peuvent étre consuités et téléchargés a partir du
site Internet du SEY (www.sey.ch), en sa qualité de gestionnaire de réseau de distribution, ou
commandés directement aupreés de ce dernier.

Art. 1 - Champ d'application

Les présentes conditions particulieres s'appliquent a tout client désirant un raccordement
supplémentaire.

Art. 2 - Définitions

On distingue trois types de raccordements en basse et en moyenne tension :
e raccordement principal;

» raccordement secondaire;

¢ raccordement de réserve et d'urgence.

Sont considérés comme des raccordements supplémentaires au sens des présentes conditions
particuligres, les raccordements secondaires ainsi que ceux de réserve et d'urgence. Ce sont des
raccordements permanents au réseau.

On entend par :

« raccordement principal : le raccordement au réseau entre le SEY et le client; il suffit a lui seul
pour la puissance souscrite et il relie les installations en permanence;

+ raccordement secondaire : e raccordement supplémentaire demandé par le client pour, par
exemple, augmenter la sécurité d'approvisionnement; il est dimensionné, en régle géneraie,
comme un raccordement principal, c'est-a-dire qu'il doit pouvoir couvrir la puissance souscrite
par le client; .

¢ raccordement de réserve : le raccordement qui ne peut étre utilisé qu'aprés consultation du
SEY et pour une bréve durée uniquement (en régle générale, quelques jours tous les cing ans);
il n'est pas disponible en permanence; la puissance soutirée est fixée contractuellement; le SEY
n'est pas tenu de mettre cette puissance en permanence a disposition du client;

¢ raccordement d'urgence : fe raccordement qui peut étre utilisé par le client a tout moment et
sans préavis, sauf en cas de révision; f'utilisation maximale de ce raccordement ne doit pas
dépasser 1 % de 'énergie soutirée sur le raccordement principal; 1a puissance soutirée est fixée
contractuellement; le SEY s'engage a tenir cette puissance en permanence a disposition du
client.

Les raccordements de réserve et d'urgence ne peuvent étre utilisés que temporairement et
pendant une durée limitée contractuellement.

Le raccordement supplémentaire peut étre issu d'un méme ou d'un autre poste de transformation
de haute a moyenne tension (HT-MT) que le raccordement principal. Toutefois, nous le
considérons issu d'un autre poste que si le client le demande spécifiquement.

SEY Page 3 sur6



Yverdon-les-Bains Raccordements supplémentaires
¢ Conditions particuligres de la Commune d'Yverdon-les-Bains,
représentée par son Service des Energies (ci-aprés : SEY)

En moyenne tension, si le client est alimente par plusieurs lignes, celles-ci ne sont pas pour autant
considérées comme des raccordements supplémentaires (elles ne sont pas considérées comme
lignes de secours pour le client). Le SEY dispose librement de la possibilité de sectionnement
créée par la boucle. Si le client désire réserver de la puissance sur une autre ligne, la ligne
permettant de le réalimenter sera considérée comme un raccordement suppiémentaire et sera
traitée comme telle.

Art. 3 - Participations aux cofts de construction ou de renforcement

La participation du client aux coQts de chaque nouvelle construction est composée de :

¢ la participation aux codts de construction et de renforcement de la ligne servant comme
alimentation supplémentaire;

» la participation a I'établissement ou au renforcement du réseau général sous la forme d'une
finance d'équipement (FE).

3.1 Coiits de construction et de renforcement de ia ligne supplémentaire

Sont considérés comme coOts de construction et de renforcement au sens des présentes

conditions particuliéres :

¢ les frais d'études;

» |es colts de construction et de renforcement du réseau;

* |es colis de désamortissement {(colts non amortis d'une installation démantelée avant la
fin de vie prévue).

Dans les cotts de construction et de renforcement, il faut distinguer :

» les colts liés aux frongons dédiés uniquement au client;

» les colts liés aux trongons a usage commun (client et SEY).

Les colts de construction ou de renforcement des trongons, ou tout autre équipement

complémentaire (radiocommande, bascule automatique), dédiés uniquement au client sont
entiérement a sa charge.

Les colts de construction ou de renforcement des trongons ou tout autre équipement
complémentaire & usage commun sont a répartir entre le SEY et le client au prorata des
puissances.

3.2 Finance d'équipement (FE)
a) En moyenne tension

Lorsque ie raccordement supplémentaire est issu, a la demande du client, d'un autre
poste de transformation de haute & moyenne tension (HT/MT) que le raccordement
principal, le client participe aux colts dans les cas suivants :

+ Sans renforcement du poste HT/MT :

Une finance d'équipement pour raccordement supplémentaire visant a couvrir les colits
de construction ou de renforcement du réseau N4 (transformation HT/MT). Les prix en
vigueur figurent dans 'annexe "Liste de prix des services annexes". La participation est
exprimée en CHF/KW. Aprés 20 ans, le SEY est en droit de percevoir @ nouveau cette
finance d'équipement.

s Avec renforcement du poste HT/MT :

Une participation aux colts effectifs de renforcement du poste HT/MT, répartis au
prorata des puissances entre le SEY et le client.

SEY Page 4 sur 6



Raccordements supplémentaires
Yverdon-les-Bains _ . Py ¥ H
%: Conditions particuligres de la Commune d'Yverdon-les-Bains,

représentée par son Service des Energies (ci-aprés ; SEY)

b) En basse tension

Si le raccordement supplémentaire est réalisé par un nouveau raccordement, une finance
d'équipement n'est pergue sur l'intensité tenue a disposition que si I'énergie soutirée du
raccordement supplémentaire est supérieure a 1 % de 'énergie soutirée du raccordement
principal.

Art. 4 - Participations aux coiits d'exploitation

Les colts d'exploitation du raccordement supplémentaire se composent ;

+ des co(ts d'exploitation pour les eéquipements dédiés uniquement a I'alimentation
supplémentaire du client (lignes, organes de coupure, instaliation de comptage,
radiocommandes et bascules automatiques, ...);

» des colts d'exploitation pour la puissance réservée sur un autre poste de distribution;
» de |a prestation de main-d'ceuvre pour mise a disposition de la ligne.

Les colts d'exploitation des installations dédiées uniquement au client sont entiérement a sa
charge.

Les coults d'exploitation des installations a usage commun sont entiérement a la charge du SEY.

Art. 5 - Disponibilité du raccordement supplémentaire

Tant qu'un raccordement secondaire est assuré, le SEY peut, pour des raisons d'exploitation,
croiser les alimentations du client {la ligne secondaire devient |'alimentation principale et vice
versa).

En cas de force majeure telle qu'un défaut exceptionnel dans le réseau, le SEY se réserve le droit
de réquisitionner temporairement la puissance a disposition sur le raccordement supplémentaire.
Le client sera alors averti.

Dans un tel cas, lordre de priorité quant a l'utilisation de la puissance disponible sur le
raccordement supplémentaire est le suivant :

1. Hopitaux, batiments de police et des pompiers.
2. Client avec raccordement supplémentaire.
3. Les autres clients finaux du SEY.

Art. 6 - Durée et validité du contrat

Pour chaque raccordement supplémentaire, le SEY établira ou modifiera le contrat de
raccordement au réseau,

Les parties du contrat réglant le raccordement supplémentaire sont traitées selon les modalites
suivantes :

Durée du contrat
Pour les nouvelles réalisations, la durée du contrat est fixée a 20 ans.

Pour les installations existantes, la durée du confrat est fixée selon une expertise de la durée de
vie résiduelle des équipements.
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Au terme du contrat, deux solutions se présentent :
o prolonger le contrat, sur la base d'une expertise, pour une durée correspondant a la durée de
vie résiduelle des équipements;

e en cas d'obsolescence des équipements, répartition des colts du remplacement selon
I'article 3.1; un nouveau contrat peut alors étre reconduit pour une période de 20 ans.

Si au cours du contrat, le client désire augmenter la puissance a disposition sur le raccordement
supplémentaire, cette modification de raccordement est traitée comme un nouveau raccordement
supplémentaire.

Si le contrat n'est pas renouvelé ou si le client souhaite l'interrompre, ce dernier ne peut prétendre
en principe a aucun remboursement.

Adopté par la Municipalité d'Yverdon-les-Bains dans sa séance du 10 novembre 2010.

Le Syndic La Secrétaire
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Daniel von Siebenthal Sylvie Lacoste
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