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D-CQ-01-77-Commande hotte de ventilation 
 

Ce type de commande permet de piloter la vanne électromagnétique avec un ΔP ou un volume d’air 

minimum d’aspiration de la hotte de ventilation. 

 

Cette schématique comprend un interrupeur de commande, un pressostat ou une sonde de débit et 

un raccordement à la vanne électromagnétique. 

 

La libération du gaz s’effectue par la vanne électromagnétique uniquement lors que le ΔP ou le volume 

minimum est atteint.  

 

 

 

 
 
 
 
 
Type de pressostat ou sonde de débit :  
 

 Pressostat avec ΔP réglable. 

 Sonde de débit réglable.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


