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D-CQ-01-78-Maintien liaison équipotentielle lors démontages conduites gaz 
 

Lors de démontages ou de coupes de tuyau de gaz, la liaison équipotentielle doit être maintenue 

pour éviter tout allumage par courant résiduel. 

 

Pour ce faire, il y a lieu d’utiliser : 

 Un câble pour maintenir la liaison équipotentielle  

 

 
Exemple de câble de liaison équipotentielle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


