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Coupe
Couvercle de cape de vanne en fonte
Niveau fini { x
Tige de manoeuvre
en acier carré Cape de Vanne en fonte
(Type PX33V W, WILD Eau)
Tube de protection en PE (Type PX33V G R, WILD Gaz)
Vanne gaz
Vanne eau

Plan
Capuchon gaz
Indicateur fermeture 1/4 de tour

Componovo

602.64 Type Cosevegaz

®

Sans indicateur fermeture multitour

Componovo
602.49.1

Le centre du regard doit étre
a l'axe de la tige de vanne

Lors du remblayage la tige doit étre absolument remblayée droite (maniement futur)




