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Niveau Fini

Le centre du regarde doit étre
a l'axe de la tige de vanne

0.15

Modéle Hawle 2491

Purge

Protection anti-humus:
Geotextile ou feuille PE

Min 0.25

Conduite de branchement

Conduite de branchement ? { »

Min 0.20

Gravier roulé 8/16

Lors du remblayage la tige doit étre absolument remblayée droite (maniement futur)

qui se pruge




