1. Vanne

2. Vanne Pas obligatoire si (L) est < a 1.50 métre et dans le méme local
Distance maximum du disconnecteur de 1.50 metre

3. Filtre

4. Disconnecteur BA

5. Vanne Distance maximum du disconnecteur de 1.50 metre

Remarques :
Informations techniques disponibles sur notre site internet :
https://www.yverdon-energies.ch/partenaires/installateurs-et-concessionnaires-agrees/informations-techniques/
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