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Céble TT 1x 50 mm* ou Cu nu_8 mm

Terre générale jusqu'd 750 MVA_Cu nu g 8 mm
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Céble TT 1 x 50 mm?
Cunu 8mm

Paroi verticale du sous-sol
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Hors sol
Souterrain

cadres de portes
efc.

1 i_ -15m de Eu nu 30/3. mm_
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DALLE SOUS STATION PREFABRIQUEE
Tampons de mise a terre a intégrer
dans le radier de la chambre a cable
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| CéblesTT1x50mm* —— |
Sous-sol

des terres

L Prévoir au minimum
2 points de raccordement

Utiliser la grille

d'armature inférieure

Grilles deL;entiIation




